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Skrillinge-Russelbzk Vandverk Registernc. : 430681
Kundenr, ; 611615
Hollenderwvej 29 Ordrenr. : Ele515
5500 Middelfart Prevenr. : 66491401
Att.: Per Posselt Moxdc. datos 2006.04.15%
ANALYSERAPPORT S 1 af 1
Rekvirent........: Skrillinge-Russelbzk Vandverk
Hollzndervej 29, 5500 Middelfart
prevested. .. .....: Skrillinge-Russelbzk Vandverk Vandverket V02200061 /4445006100
Prevetype........: Drikkevand - Normal kontrol
Preveudtagning, . .: 2006.04.19 k1. 12:00
Frevetager.......: Rovesta Milije I/S5 for Eurcfins Danmark A/S
Kundeoplysningar, :
Analysepericde...: 2006.04.20 kl. 11:10 - 2006.05.04
Prevenr. : 66491401
Preve ID: **Grengevardier RSD
Frevemzrke: afgang vandverk Max. Metoder %)
Coliforme bakterier 37 °C =1 ant./100ml i, Colilert®
E. coli =1 ant./100ml i.m. Colilert®
Kimtal wved 22 °C, GEL <1 Antal/ml 50 DS/ER/ISO 6222
Eimtal wved 37 °C, GEA <1 Antal/ml & DS/EN IS0 6222
FH 8.1 pH 7.0-8.5 DS 287
Ledningsevne 63 mS/m =30 ME4258-DSEN2788 5 |
Jern (Fe} <0.010 mg/1 0.1 SM3120-ICF 5.0 |
Mangan (Mn) <0.005 mg/l 0.02 SM3120-ICP 4|
Ammonium 0.0090 mg/l 0.05 DS/EN IS0 11732 10
Hitrit <0.005 mg/l D.01 DS 222 10
HNitrat «0.50 mg/l S0 MEBOZIDSEN10304 10 |
Chlorid 36 mg/l 250 MEBO2IDSEN10304 10
i Fluorid 0.14 mg/l 1.5 MEEDZLDSEN10304 10
[ NVOC, ikke-flygt.org.kulstof 0.55 mg/l 4 BM 5310 A-B 5.1
Oplysninger fra prevetageren:
Prevens farve farveles *VISUEL
Pravens klarhed klar *VISUEL
Prevens lugt ingen *ORGANCLER
Pravens smag normal *ORGENOLER
Vandtemperatur 10.0 gr. C DS2z50
| Analvsekommentarer:
| Resultaterne overholder kvalitetskravene til drikkevand.
Kopi af rapporten er sendt til:
! - Fyns amt, Teknik og Milje, @rbekwvej 100, 5220 Odense 5@
- Miljecenter Fyn, Trekancomrider IfS, Niels Bohrs Alle 181, §220 Odense 5@
- Middelfart Fommune, Teknisk Forwvaltning, @stergade 11, 5500 Middelfarc
%l Miljesktyrelsens bekendbgerelss nr. 71 af 21. zeptember 2001
I *] Tkke omfattet af akkrediteringen.
Teqnforklaring: 05. maj 20



